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Wasserenthärter Umkehrosmose Stapeltank DruckpumpeSalzbehälter

Grad-, Schrägsitzventil

Rückflussverhinderer

P K

230V / 50Hz
T13

3 x 380V / 50Hz
CEE 16A

Niveau Ein/Aus

Betrieb

Störung

Tank leer

Auto.

Manuell

Steuerung Osmosebogen
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Umgehung

Wasseraufbereitung
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Druckschalter

Expansinsgefäss

flexible Verbindung

Rohwasser

0°fH Permeat
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2x      2cm 2x      2cm 2x      2cm 2x      2cm

Aqua  Dällikon AG  

CH-8108 Dällikon

www.aquaag.ch

info@aquaag.ch

Datum Nr.

R.G20.08.2014

Visum

Z.340
Prinzipschema

Bypassventil

Tiefenfilter

P

Variante mit 

Druckminderer

Verbraucher

Umgehung

Variante mit Umgehungsleitung und 

Umgehungsmagnetventil

0 °fHRohwasser

AR-WE

Bypassventil


